ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

ul. Pitsudskiego 33F m. 19. 05-300 Minsk Mazowiecki
Siedziba firmy: ul. Konstytucji 3-go Maja 2A lok. nr 1, 05-300 Minsk Mazowiecki Telefon kontaktowy: 514 957 215

Projekt Budowlany i Wykonawczy

Branza Elektryczna

Temat projektu:
Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ na

istniejgcych stanowiskach stupowych w m. Maly Stanistawow gm. Stanistawow
m. Maly Stanistawow dz. nr: 17, 335, 25, 32, 36, 390/2, 390/1, 56, 63, 388
gm. Stanistawow

NR WARUNKOW: 17/R5/06898 7 dn. 24.04.2017r
NR KONRTAHENTA: TO5F62
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI
Obiekt:
Linia napowietrzna os$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’
wraz 7 oprawami oswietleniowymi, skrzynia SON

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Stanistawow

ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow
: Imie i Nr uprawnien
Funkcja : Podpis
< Nazwisko budowlanych P
) MAZ/0589/POOE/12
mgr 1nz. upr. bud. do projektowania bez mgr inZ. Bartlowiej Szczesniak
Projektant Bartlomiej | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej MAZ/05 OENZ
v = ¥ v g . . Uprawnienia budowlane towania bez ograniczer
Szczesniak w zakresie 51e'c1, instalacji i urzadzen W oecianosel instalaefinay W zakresie Seci Insatac
elektrycznych i elektroenergetycznych Jurytoes alakief ne®h | alabknpnarnshyezych
. ) Zakiad Ins ych
Asystent inz. Kamil
projektanta: | Chmielewski inz, Kamil Chinielewski
asystent projekianta
Egz. nr 1
Minsk Mazowiecki, Wrzesien 2017
www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP:822 217 71 63 REGON: 145892032
& projektowanie linii elektroenergetycznych & projektowanie stupowych & projektowanie oswietlenia &doradztwo elektryczne
napowietrznych i kablowych SN-15kV i nN 0,4kV i wnetrzowych stacj transformatorowych ulicznego i zewngtrznego —£2 w zakresie sieci



Stanistaw6w, dnia 21.03.2017 1.

CMINA ETANISLAWOW
05-304 Stanistawow, ul. Rynol* 32
' woj. mazowieckie i
e meil:woit@stanislawow.ug govip
& MY RIP 822-21-47-156

Pelnomocnictwo

W6jt Gminy Stanistawéw upowaznia, pana

Bartlomieja Szcze$niaka,

legitymujacego si¢ dowodem osobistym seria AXV numer 329831,
do reprezentowania przed organami administracji paistwowej, instytucjami, przedsigbiorcami i
osobami fizycznymi w zakresie sporzadzania dokumentéw niezbednych do uzyskania na rzecz
Gminy Stanistawéw zgéd i pozwole oraz ich odbioru, a w szczegélnoécei do:
- Wystgpowania o wydanie oraz odbiér decyzji lokalizacyjnych,
- sktadania o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane,
- Wystgpowania o wydanie pozwoleti na budowe lub zgloszenia wykonania robét budowlanych oraz
odbiér decyzji wraz projektem, '
- Wystgpowania o wyrazenie zgody na umieszczenie urzadzeri elektroenergetycznych
na nieruchomosciach oséb trzecich,
- Wystepowania o wydanie oraz odbiér decyzji dotyczacej zgody na umieszczenie infrastruktury
elektroenergetycznej w pasach dro gowych,
Pelnomocnictwo dotyczy zaprojektowania sieci o$wietlenia ulicznego
w miejscowosciach. Ladzyn, Pustelnik, Wélka Wybraniecka, Zawiesiuchy, Stanistaw6w, Porgb
Gmina Stanistawdw.
Pelnomocnictwo to nie obejmuje prawa do zaciggania zobowigzar finansowych
Pelnomocnictwo udzielone zostaje z dniem 21.03.2017 r.

wOjT

vt Sulewski
’

.....................................
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INZYMNIEROW
BUDOWNICTWWA

%

sygn. akt. MAZ/T131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2612 «.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych
architektéw. inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pon, zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pén. zm.) oraz § 1! ust. 1 pkt 1. § 15. § 24 wst. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkeji
techniczaych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szczesniak
magistrowi inZynierowi
urodzomemu dpia 31 paZdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr MAZ/0589/POOKE/12

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. I pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budewiane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

17 projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
L. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budewnictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielmych funkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub teremu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
Iil. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i urzadzenia elektryczne |
elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
mstalacjami i urzagdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1GG-CCW-XGJ *

Pan BARTLOMIE] SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. CHABROWA 6, 05-300 MINSK MAZOWIECK]

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



WP-1 (wi. 15.0€.20186}
PGE Dystrybucjz S.A.
Oddziat Warszawa
Rejon Ensrgetyczny Minsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki
ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

Minsk Mazowiecki, dn. 24-04-2017r.

GMINA STANISEAWOW
ul. RYNEK 32
05-304 STANISLAWOW

Nr kontrahenta: TO5F62

WARUNKI PRZYELACZENIA nr 17/R5/06898
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

v.a obiektu przyvigczansgo do sieci: oswietlenie uliczne

zacia: Maly Stanistawdw , , dz. nr 384/1, gm. Stanistawoéw

rozpcrzaozenia Ministra Gospodarkl z dnia 04 maja 2007r w sprawia szczegdlowych warunkow funkcjonowaniz systermu
rege (Dz.U. Nr 93 z 2007r poz. 623 ¢ poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 10-04-2017 r., okresla sie nastepujace

st 1-1 linii nn AsXSn 4x70mm2.

=nargii elektryczne] stanowiace jednoczasnie miejsce rozgraniczenia wiasnosc sieci dystrybucyjne) PGE Dystrybugja

w0ty Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do zigcza od strony zasilania; .

Jienows 0.5 KW - zasiianie poastawowe.

21 napowietrzne.

‘ e mian wosieci zwiazanych z przytaczeniem:

i Doorsowane stac transformatorowe) STANISLAWOW MALY POLNA [ 5-1330 ] do zwiekszonego obcigienia: .

2. Powigzaniu stacji wediug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .
5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .
5 xenaniu przylacza: napowietrzne AsXSn 4x25mma2 [ok 8mb].
Przedpomiarowa linie zasilajacg wykonac w rurze ochronnej na stupie.
nagsa w zahresie buoowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze] speinisjacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
afrastruttery 2 dnia 12 kwietniz 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny cdpowiadac budynki i ich
nig {Dz.U. Nr 75, p0z.690), 2 pdiniejszymi zmianami. -

1instalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK stupie nr 1-1 linii nn .

Wymsgan.a gotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowe-rozliczeniowego:

1- fazowy bezposredni energii czynnej .

iza. . ssytuowanie zabezpieczenia giowr*ego nadmiarowo-pradowe {przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania

6 A w zigczu:

lako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okredlonym w obowiazujacych normach.

Urad pracy siaci zasilajgcef 0,4 kV: TN-C.

Womagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byc wigkszy niz tg § = 0,4,

Poniem zmiannoss parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywcelanego wyiej Rozporzadzenia

réaristra Gospodarki.

i:i%'a;a"jf i urzadrenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo uiytkowania, & przede wszystkim ochrone

zeu potazemizm pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci

SnErgely(Ingj. powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonal osoby posiadajace odpowisdnie

w2 i kwaiifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

ac;z dodatkowe:

s« warunk przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

o re3izacja inwestydji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przqlaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przylaczenia {w tym rezpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
CoRr2sie wainosc warunkow przylaczenia umowy o przyltaczenie.

. w3g uodstkowe: Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych naleigcych do PGE Dystrybucja $.A. uzgodni¢ w

Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki (Wydzial Majatku Sieciowego). Dostarczy¢ prawomocng decyzje pozwolenia na budowe

sswietlenia drogowego lub inny dokument wymagany ustawg Prawo Budowlane, instrukcja wspotpracy oswietlenia drogowego,

inwentaryzacje powykonawczg, zawrze stosowng umowe na podwieszenie przewoddw i montai opraw oswietlenia na stanowiskach

stupowych na leigeych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ,

2(E Dystybucis S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub

strugmee w budovaie urzgdzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagaja akceptacji miotu Przylaczanego

oraz zmnany umowy o przytaczenie.

Ia




Wykaz wlascicieli dzialek przez ktére bedzie przebiegaé
projektowane podwieszenie linii napowietrznej oSwietlenia

ulicznego

Dzialka Wiasciciel Rodzaj zgody
m. Maly Stanislawéw gm. Stanislawow

17 Garwolska Bogustawa o$wiadczenie

335 Garwolska Bogustawa o$wiadczenie

25 Jezak Dariusz o$wiadczenie
Jezak Malgorzata

32 Jerzak Stawomir o$wiadczenie

36 Jerzak Stawomir o$wiadczenie

390/2 Rawski Andrzej oswiadczenie

390/1 Kuznicka Renata oswiadczenie

56 Szczesna Monika o$wiadczenie
Szczesny Jan

63 Boczkowski Arkadiusz o$wiadczenie

388 Gajczy Magdalena o$wiadczenie

Gajczy Michat




Garwolska Bogustawa
Imi¢ i nazwisko

ul. Krakowska 67, 97-500 Radomsko
Adres

LRKP. 9G8R G - MARNY PREC

BEZDENT 110
nr dowodu PE#_DOM‘_}Z(C)

nr telefonu

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Podwieszenia linii napowietrznej osSwietlenia ulicznego w m. MALY
STANISLAWOW gm. STANISLAWOW.

Oswiadczam, ze wyrazam zgode na Zlokalizowanie na mojej dziatce o numerze
ewidencyjnym 17, 335 w m. MALY STANISLAWOW gm. STANISLAWOW
podwieszenia linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na istniejgcych stupach zgodnie z
zatgcznikiem graficznym.

Zezwalam takze na dostep do w/w urzgdzen w celach konserwacyjnych.

Podpis -
oy



Stanistawdéw dn, 20,06,2017r

JEZAK DARIUSZ
JEZAK MALGORZATA
Imie i nazwisko

ul., TARGOWA 31, 05-304 STANISLAWOW
Adres

nr telefonu

OSWIADCZENIE

Dotyczy;Podwieszenia linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego w m. MALY

STANISLAWOW gm. STANISEAWOW.

Oswiadczam, ze wyrazam zgode na zlokalizowanie na mojej dziatce o

numerze ewidncyjnym 25 w m. MALY STANISEAWOW

gm.STANISEAWOW podwieszenia linii napowietrznej oéwietlenia
ulicznego na istniejgcych stupach zgodnie z zatgcznikiem graficznym.

Zezwalam takze na dostep do w/w urzadzen w celach konserwacyjnych.

L TN

Podpis



Stanistawoéw, dnia OZDX LO/! ‘l}/

Jerzak Stawomir
Imie i nazwisko

ul. Krétka 7, 05-304 Stanistawow
Adres

pEA. BIM00FAUATY..

o=

£00.54.804.....

nr telefonu

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Podwieszenia linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego w m. MALY
STANISEAWOW gm. STANISLAWOW

Oséwiadczam, 2e wyrazam zlgode na zlokalizowanie na mojej dziatce o
numerze ewidencyjnym 32, 36 w m. MALY STANISLAWOW gm. STANISLAWOW
podwieszenia linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego na istnigjacych  stupach
zgodnie z zalgcznikiem graficznym. ‘

Zezwalam takze na dostep do w/w urzadzen w celach konserwacyjnych.



*Qajs{amfdn AE.06 5k

Szcze¢sna Monika

Szczesny Jan
Imig i nazwisko

ul. Lochowska 2, 05-304 Stanislawoéow
Maly Stanislawéw 5, 05-304 Stanislawoéw

Adres
..... BNESS G
nr dowodu

..................................................

nr telefonu

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Podwieszenia linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. MALY
STANISELAWOW gm. STANISLAWOW.

Oswiadczam, Zze wyrazam zgode na zlokalizowanie na mojej dziaice o numerze
ewidencyjnym 56 w m. MALY STANISLAWOW gm. STANISLAWOW podwieszenia
linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na istniejgcych stupach zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.

Zezwalam takze na dostep do w/w urzadzeri w celach konserwacyjnych.

Podpis

Hemike Docasony....



....................................

Boczkowski Arkadiusz

Imie i nazwisko

Maly Stanislawéw SA, 05-304 Stanistawow
Adres

CCP. 335642 ..

nr dowodu

FR0 0P9 sP4

nr telefonu

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Podwieszenia linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego w m. MALY
STANISLAWOW gm. STANISLAWOW.

Oswiadczam, ze wyrazam zgode na zlokalizowanie na mojej dziatce o numerze
ewidencyjnym 63 w m. MALY STANISLAWOW gm. STANISLAWOW podwieszenia
linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na istniejgcych stupach zgodnie z zatgcznikiem
graficznym.

Zezwalam takze na dostep do w/w urzadzen w celach konserwacyjnych.

Podpis
[2ecrkaile Ayboel uie.



Gajczy Magdalena
Gajczy Michal

Imig i nazwisko

Maly Stanistawéow
ul.Szkolna 69

05-304 Stanistawow
Adres

.............................

............................

Nr dowodu

Maty Stanistawéw dn.19.06.2017

OSWIADCZENIE

Dotyczy; Podwieszenia linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego

w m. Maly Stanislawéw Gm. Stanistawéw

Os$wiadczam, ze wyrazam zgode na zlokalizowanie na mojej dzialce o
numerze ewidencyjnym 388 w m. Maly Stanislawéw ul. Szkolna 69
gm. Stanistaw6éw podwieszenia linii napowietrznej o$wietlenia

ulicznego na istniejacych shupach zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Zezwalam takze na dostep do w/w urzadzen w celach konserwacyjnych.

Podpis

.M._m.....ﬂjrcbai.gaffaj



Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest podwieszenie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na

istniejgcych stanowiskach stupowych w m. Maty Stanistawdw gm. Stanistawdw zgodnie z

warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17/R5/06898
m. Maty Stanistawow dz. nr: 17, 335, 25, 32, 36, 390/2, 390/1, 56, 63, 388
gm. Stanistawow

Inwestor:

Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

2. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora
Inwentaryzacji istniejgcych urzgdzen elektroenergetycznych

v

4 Aktualne mapy terenu

v Obowiazujacych przepisow i norm elektrycznych
v

Uzgodnien branzowych

3. Zakres inwestycji:

e Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 8 szt.
e Budowa skrzyni SON 1 szt.

4. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko , oraz

szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z

2005 r nr 92 poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzaja
zagrozen dla Srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.



4. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
projektem technicznym, warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktdrych nalezy wykonac protokoty

Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegac konicowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbior techniczny warunkuje mozliwos¢ zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

Do budowy nalezy stosowac materiaty, urzagdzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

mgr inz. Bartlo

iej 8zczesniak

Uprawnienia budowlane
W specjalnosci instal
i urzadzert elekf

lowania bez ograniczef
zakresie siecl, instalacil
ich i elekiroenergetycanych

Zaklad Instalacjgktrycznych

inz. Kamil Chmielewski
asystent projektanta



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przytaczeniowa

Po = 0,5 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oswietlenia napowietrznego
( Pp=0,5 kW, tgp=0,4)

ilo$¢ latarni projektowanych - szt. 8
moc latarni - 30W

suma mocy latarni projektowanych - 8x 30W = 240W = 0,240kwW

1=240/1x230x0,93 = 1,05A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-prgdowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 6A. Zabezpieczenie obwodu 4A. Dodatkowo kazda oprawa
osSwietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.
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Wykaz materialow do budowy linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego

Zaktad Instalacji Elektrycznych
Bartlomiej Szczesniak
Stojadta, ul. Lesna 27

05-300 Minsk Maz.

Lokalizacja: m. Maly Stanistawéw gm. Stanistawow

l.p. nazwa jednostka ilosé
1 AsXSn 2 x 25mm mb 315
2 Hak wieszakowy SOT 21 szt. 8
3 Hak nakretkowy PD2.2 szt. 0
4 Uchwyt odciggowy SO 80.2259 szt. 2
5 Uchwyt przelotowy SO140 szt. 6
6 Zacisk odgatezny SLIP 221 szt. 0
¥ ostona bezpiecznikowa szt. 8
8 proj. lampa LED 30W szt. 8
9 Ogranicznik przepie¢ ASA 0,5/10kA szt. 1

10 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 0
1 rura ostonowa m. 10
12 pion 4x25mm2 mb 10
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Minsk Mazowiecki 06.09.2017r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016 z
pdzniejszymi zmianami )

ofwiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Podwieszenie linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach
slupowych w m. Maly Stanislawéw gm. Stanistawow
m. Maly Stanislawo6w dz. nr.: 17, 335, 25, 32, 36, 390/2, 390/1, 56, 63, 388
gm. Stanislawow

dla inwestora:
Gmina Stanistawow
ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

mgr inZ. Bartltomiej 8zczesniak

Uprawnienia budowlane towania bez ograniczen
W specjalnosei instalaefnei'w zakresie sieci, instalacji
I urzadzen elekiwiczrych i eleklroenergetycanych

Zakiad Insla!Wtrycznych
inz. Kamil Chmielewski

asystent projektanta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:
Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na istniejgcych
stanowiskach stupowych w m. Maly Stanistawow gm. Stanistawow
m. Maly Stanistawow dz. nr.: 17, 335, 25, 32, 36, 390/2, 390/1, 56, 63, 388

gm. Stanistawow

NR WARUNKOW: 17/R5/06898 z dn. 24.08.2016r
NR KONTRAHENTA: TO5F62
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:
Linia napowietrzna osSwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ wrazg 7 oprawami
oswietleniowymi, skrzynia SON

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Stanistawow

ul. Rynek 32
05-304 Stanistawow
. Imie i Nr uprawnien
Funkcja : Podpis
J Nazwisko budowlanych P
) MAZ/0589/POOE/12 bk Bt .
mgr mz. upr. bud. do projektowania bez mgr nz. Bartiome) Szczesnink
Projektant Barttomiej | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej _ MAZ/05 OE/12
- e e : Uprawnienia budowlane towania bez ograniczert
Szczesniak w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen w specjalnosei inslalaefjneiW zakresie siecl, instalacj]
elektrycznych i elektroenergetycznych iurzarizedt elektyqt2e0th | eleklropnergetycznych
. _ Zakdad Instalagjj lekirycznych
Asystent inz. Kamil
projektanta: | Chmielewski inz. Kamifl Chmielewski
asystent projektanta

Minsk Mazowiecki, Wrzesien 2017




6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw oswietleniowych

¢ Montaz skrzyni SON

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp o$wietleniowych stwarzajg ryzyko powstania
zagrozenia:

e urazow mechanicznych.

e upadku z wysoko$ci

e wpadniecia do wykopu
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji rob6t budowlanych na

terenie dzialek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikoéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiazani sg do $cistego przestrzegania
obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:

e  zna¢ przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawa¢ si¢ egzaminom sprawdzajgcym;

e wykonywa¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen

1 wskazdwek przetozonych;



Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ pelosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny byé
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostgpnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

e pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
e policji 997

10. Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi
zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).



